
質疑応答書

工事名 （原修−１）昭和浄⽔場南⽅ＰＣタンク屋根防⽔修繕工事

No. 図面番号 内訳書番号 質疑事項 回 答

1 1,2

直接仮設工事は、全面足場で積算されているのでしょうか。それとも、昇
降足場を１箇所に設け、笠木部分からスタンションだけを外周にかける足
場でしょうか（１，２３７㎡だけでは、平面のみの養生であり、笠木から
高さ３ｍを外周に飛散養生されなくてよろしいのでしょうか。）

当該施設には、昇降用階段（図1左上部記載）がありますので、足
場の設置は必要ありません。
また、飛散防止養生は、既存フェンス（Ｈ1000）（図2中央部記
載）を活用してください。

2 3
図面No.３点検⼝断面詳細図＜マンホール枠・蓋部〉にてＲＢ種の上、Ｄ
Ｐ塗装 錆止め２回と記載がありますが、内訳書には記載がありません
が、施工するのでしょうか。

施工しないこととしたため、内訳書は削除をしましたが、図面に
記載が残ってしまいました。そのため、施工の必要はありませ
ん。

3
１成分形新環境対策型ウレタン防⽔との記載がありますが、特定メーカー
にしか材料がありません。他メーカーの２成分形の材料でもよろしいで
しょうか。

1成分形新環境型ウレタン防⽔材と同等であれば、2成分形の材料
を使用してもよいです。
ただし、２成分の材料は、同一メーカーを使用してください。

4 下地工事 下地調整 エポキシ系モルタル 平坦処理と記載ありますが、
ローラー塗りでしょうか。金ゴテ仕上でしょうか。

平坦処理ですので、金ゴテ仕上です。
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